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Töö nimi: A.Sõnajalg
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Fail:

ISO 9001 sertifitseeritud ettevõte

Kontrollis:

Koostas:

Elrato AS
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SEC 4000 sektsioonide ühendamine
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SEC 4000 elektrijaotusseadme sektsioonide ühendamine

1. Paigutage ühendatavad
sektsioonid ühele joonele.
Lõdvendage voolulattide
ühenduselementide
kinnituspoldid M10. Paigaldage
poldid M8*50 kilbi raamis
asuvaisse 8,5 mm avadesse
ning poltidele distantsmutrid
pikkusega 30 mm (kokku 6 polti
ühe ühenduse kohta).

2. Nihutage sektsioonid kokku
ja paigaldage sektsioonide
ühenduspoltidele M8*50
vastavad mutrid.

3. Nihutage voolulattide
ühendusdetailid lattide
ühenduskoha keskele ja
pingutage detailide
kinnituspoldid. Polte
pingutades kasutage
dünamomeetrilist võtit. Poltide
M10 pingutamisel rakendage
jõumomenti 35 - 45 Nm.


